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SERVICIOS – EQUIPOS - SISTEMAS DE DETECCIÓN Y 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO & EMERGENCIAS.

MÁS QUE UN SERVICIO, SOMOS TU MEJOR ALTERNATIVA PARA LA PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIO , CUMPLIMIENTO LEGAL Y GESTIÓN DE TU EMPRESA.

mailto:CONTACTO@GESERVENT.CL


“SERVICIO TÉCNICO DE EXTINTORES

CERTIFICADO” DS 44. 2015. NCh 2056/2019.

NCh 3268/2019.

✓ Venta de equipos de detección, protección contra incendio y

equipos de emergencias.

✓ Inspección, mantención, montaje y reparación de red seca /

húmeda & medición de flujos. (Informe / plan de mejoras).

✓ Consultoría & estudio de cargas de combustibles de las

instalaciones industriales y edificios. (Análisis estadísticos,

evaluación legal, informe / plan de mejoras).

✓ Instrucción y entrenamiento en el uso de extintores,

simulacros de incendio. (Certificado y diploma por

participante)

✓ Entre otros servicios especiales y suministro de equipos.

SERVICIOS-EQUIPOS-SISTEMAS DE DETECCIÓN 

Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO & EMERGENCIAS

LOS CARRERA # 4410. COPIAPÓ.  CONTACTO@GESERVENT.CL + 56 9 33717584.  

WWW.GESERVENT.CL
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“SERVICIO TÉCNICO DE EXTINTORES CERTIFICADO”. 

MODELO – ISO / CASCO 6. DS 44. 2015. NCh 2056/2019. NCh 3268/2019.

“SERVICIO TÉCNICO DE EXTINTORES CERTIFICADO”. 
MODELO – ISO / CASCO 6. DS 44. 2015. NCh 2056/2019. NCh 3268/2019.

Geservent Ltda., es Servicio técnico de Extintores Certificado, de

acuerdo con el DS 44 del ministerio de economía y Normas Chilenas

(NCh 2056/2019. NC 3268/2019.)

➢ Proveemos de equipos contra incendio y para emergencias,

insumos y accesorios.

➢ Retiramos y entregamos los equipos mantenidos en sus

dependencias. Radio Urbano Copiapó. / Tierra Amarilla, sin costo

adicional. Cobertura en toda la Región de Atacama.

➢ Proporcionamos equipos de préstamo mientras realizamos la

mantención y/o recarga, y en común acuerdo con el cliente.

➢ Asesoramos a nuestros clientes en la administración y control de

sus extintores.

➢ Incorporamos a los extintores Código QR, con los datos del equipo

y servicio realizado.

➢ Dictamos instrucción teórica y practica en el manejo y uso

de extintores portátiles, para el personal de su empresa. Los

equipos utilizados en el proceso practico son de costo del cliente.

➢ Tenemos un sistema de gestión de trazabilidad de extintores

en plataforma web; www.geservent.cl como parte de nuestro

servicio gratuito para nuestros clientes, visible desde

computadores y celulares.

✓ En el cual podrán acceder a los antecedentes

del mantenimiento realizado, informes o

certificados, repuestos cambiados, al estatus

de las vigencias de sus

próximas mantenciones y vigencias de

las Pruebas Hidrostáticas (PH). https://www.

geservent.cl/copia-de-clientes

✓ Esto siempre está en línea, ante

auditorías internas o externas, contarán con la

información necesaria para su respaldo legal y

de su gestión.

✓ Se da cumplimiento a los aspectos control del

mantenimiento por parte de la empresa y

servicio técnico de extintores. DS 44 / DS 594.

✓ Podrán mejorar también su control interno de

estos importantes activos.

✓ Para clientes con contrato de servicio de

inspección incluye el módulo web de

inspección y registros mensuales.

WWW.GESERVENT.CL

http://www.geservent.cl/
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VENTA DE EQUIPOS CONTRA 

INCENDIO / EMERGENCIA

GABINETES 

PLASTICOS

SOPORTE PARA

VEHICULOS

GABINETES 

METALICOS

EXTINTORES TODOS 

LOS TIPOS.

SOPORTE PARA 

PARED

SOPORTE

REFLECTANTE 

CARROS 

EXTINTOR 

FUNDAS 

EXTINTOR 

GABINETES 

RED HUMEDA
SENSOR 

DE GAS

SENSOR 

DE HUMO
BOTIQUINES

CAMILLAS
SET DE 

EMERGENCIA
COLLAR CERVICAL

SOPORTES 

REFORZADOS
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✓ El servicio contempla realizar retiros y entregas de extintores a los clientes que sometan sus equipos

manuales de extinción de incendios a mantención y/o recarga mediante contrato, orden de servicio o

solicitud puntual.

✓ Podemos Entregar a nuestros clientes, extintores en préstamo, mientras sus propios equipos son

sometidos a mantención y/o recarga, según cada caso a evaluar, de acuerdo a la disponibilidad de

equipos.

✓ Asesoramos a nuestros clientes en la reglamentación legal con respecto a los tipos de extintores a

utilizar, capacidades de extinción, ubicación, codificación, demarcaciones y señalización.

✓ Asistencia técnica en terreno a nuestros clientes, con el fin de verificar el estado de sus equipos,

inspeccionando el estado de los cilindros, accesorios, señalética, accesibilidad, presiones, gabinetes,

soportes, y/o aumento de la carga calórica, etc.

✓ Realizamos instrucción y entrenamiento en el uso de equipos y sistemas contra incendio nuestros

clientes, por nuestro equipo de expertos en prevención de riesgos, con registros Servicio nacional de

Salud y Sernageomin. Estas instrucciones pueden ser efectuadas en dependencias de nuestros

clientes, en dependencia propias y/o según coordinaciones específicas. Se entrega certificado de

instrucción.

✓ Llevamos un control digital interno de cada uno de los equipos intervenidos, y al igual de equipos

nuevos suministrados.

✓ En cada proceso de mantención / recarga se hace entrega de informe técnico el cual resume la

intervención realizadas y sus resultados.

➢ Descripción de Recarga: Carga o recarga completa del agente extintor. Para extintores de PQS

con polvos de procedencia nacional o internacional, añadiendo los respectivos % potencial de

apague, según cada extintor, con sus respectivas certificaciones, y carga de CO2, utilizando

Anhídrido Carbónico de procedencia nacional.

➢ Descripción de Mantención: La actividad de mantención de extintores de PQS, involucra el

cambio de sellos, tamizado del polvo químico, pintado de los cilindros (cuando corresponda),

cambio de etiquetas, presurización con nitrógeno, chequeo y/o cambio de manómetros,

mangueras, etc. Y para los de CO2, comprobación del peso de la carga, pruebas hidrostáticas,

pintura de cilindro, cambio de seguros, cambio de etiquetas, etc.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
SERVICIO DE REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y

RECARGA DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO DE PQS, CO2, ESPUMA Y AGUA. 

“SERVICIO TÉCNICO DE EXTINTORES CERTIFICADO”. 
MODELO – ISO / CASCO 6. DS 44. 2015. NCh 2056/2019. NCh 3268/2019.
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CONTROL Y CATASTRO DE EQUIPOS: Se

mantiene un sistema de control documental y en

digital que garantizar el correcto monitoreo y catastro

de los equipos y este podrá ser visualizado por cada

cliente asociado controlado desde el Código QR y

desde nuestra plataforma web y desde celulares.

INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO EN EL USO

DE EXTINTORES: En el uso de extintores

Manuales. Estas instrucciones pueden ser

efectuadas en dependencias de nuestros clientes,

en dependencia propias y/o según coordinaciones

específicas.

TRAZABILIDAD Y CODIFICACIÓN DE

EXTINTORES EN LAS INSTALACIONES:

Asesoramos a nuestros clientes en la

reglamentación legal con respecto a los tipos de

extintores a utilizar, capacidades de extinción,

ubicación, codificación, demarcaciones y

señalización. El servicio contempla además la

instalación de letreros de identificación de extintores

a cuenta del cliente. Los cuales deben mantener el

mismo número del lugar / posición, con el número

de identificación asociado al extintor.

EQUIPOS Y MAQUINARIA: Cumplimos con todos

los equipos necesarios de acuerdo a la normativa

vigente. NCH. 2056-2019. NCH. 3268-2019. DS 44.

2015.

Ítem. Nº de Ex. F. Fabricación. Marca P. Kg Tipo Agente % Cer Fecha Servc. Servicio Realizado. Fecha P. Servicio Observaciones/Conclusiones Extintor Debe: 

1 AKB 80 ene-15 F. MASTER 5 BC CO2 100 1282293 05-11-2018 MANTENCIÓN 05-11-2019 Mantener en Servicio

2 AK 294 nov-09 F. MASTER 5 BC CO2 100 2033392 05-11-2018 INSPECCION DAR DE BAJA

3 AK 102 dic-05 PEÑA Y CALDERON 5 BC C02 100 72 05-11-2018 INSPECCION DAR DE BAJA

4 168 5 BC CO2 100 05-11-2018 INSPECCION DAR DE BAJA

5 AK 081 ene-04 5 BC CO2 100 3793 05-11-2018 INSPECCION DAR DE BAJA

6 59 feb-02 5 BC C02 100 05-11-2018 INSPECCION DAR DE BAJA

7 ANIS 12 dic-10 5 BC CO2 100 05-11-2018 INSPECCION DAR DE BAJA

8 AKB 110 sep-15 S.FIRE 10 ABC PQS 90 4600390 05-11-2018 MANTENCIÓN 05-11-2019 Mantener en Servicio

9 AK 191 ene-07 S.FIRE 10 ABC PQS 05-11-2018 INSPECCION DAR DE BAJA

10 AKB 17 sep-12 S.FIRE 10 ABC PQS 90 3164899 05-11-2018 MANTENCIÓN 05-11-2019 Mantener en Servicio

11 AKB 302 ago-15 S.FIRE 10 ABC PQS 90 4537608 05-11-2018 MANTENCIÓN 05-11-2019 Mantener en Servicio

12 AKB 262 jul -08 RALLY 10 ABC PQS 05-11-2018 INSPECCION DAR DE BAJA

13 AK 443 ago-15 S.FIRE 10 ABC PQS 40 45433633 05-11-2018 MANTENCIÓN 05-11-2019 Mantener en Servicio

14 AK 456 5 2013 10 ABC PQS 90 05-11-2018 MANTENCIÓN 05-11-2019 Mantener en Servicio

15 AK 440 jun-13 10 ABC PQS 05-11-2018 MANTENCIÓN 05-11-2019 Mantener en Servicio

16 AKB 106 sep-15 S.FIRE 10 ABC PQS 90 4580607 05-11-2018 MANTENCIÓN 05-11-2019 Mantener en Servicio

17 AKB 103 dic-14 S.FIRE 10 ABC PQS 90 05-11-2018 MANTENCIÓN 05-11-2019 Mantener en Servicio

18 AKB 28 jul -12 S.FIRE 10 ABC PQS 90 3164926 05-11-2018 MANTENCIÓN 05-11-2019 Mantener en Servicio

19 AKB 37 sep-12 S.FIRE 10 ABC PQS 90 3164927 05-11-2018 MANTENCIÓN 05-11-2019 Mantener en Servicio

20 130 nov-05 10 ABC PQS 40 1601982 05-11-2018 MANTENCIÓN 05-11-2019 Mantener en Servicio

21 AKN 303 ene-10 S.FIRE 10 ABC PQS 90 05-11-2018 INSPECCION DAR DE BAJA

22 AKN 142 ene-02 10 ABC PQS 05-11-2018 INSPECCION DAR DE BAJA

23 AKB 210 abr-17 S.FIRE 6 ABC PQS 90 5268015 05-11-2018 MANTENCIÓN 05-11-2019 Mantener en Servicio

24 S/N oct-15 S.FIRE 6 ABC PQS 90 05-11-2018 MANTENCIÓN 05-11-2019 Mantener en Servicio

25 AK 276 6 ABC PQS 05-11-2018 INSPECCION DAR DE BAJA

26 S-1 jul -06 10 ABC PQS 05-11-2018 INSPECCION DAR DE BAJA

27 S/N jul -17 S.FIRE 10 BC CO2 100 5408526 05-11-2018 MANTENCIÓN 05-11-2019 Mantener en Servicio

Firma de Técnico: 

Dirección: Sucursal; Los Carrera 4410. Copiapó. Casa Matriz. Antonio Páez de Saravia # 4461 – Rinconada de San Fernando lll, Copiapó. E-mail: contacto@geservent.cl. ventasyservicios@geservent.cl. Fonos: 052-

2510766 / Cel.: 9-76235988.

M ANTENCION SIN REEM PLAZO DE ACCESORIOS. GARANTIA 1 AÑO. 

DADO DE BAJA, SIN FECHA, SIN CERTIFICACION

DADO DE BAJA, POR FECHA

M ANTENCION SIN REEM PLAZO DE ACCESORIOS. GARANTIA 1 AÑO. 

GESERVENT LTDA. 

M ANTENCION CON REEM PLAZO DE ACCESORIOS ,(VALVULA). 

GARANTIA 1 AÑO. 

M ANTENCION SIN REEM PLAZO DE ACCESORIOS. GARANTIA 1 AÑO. 

M ANTENCION SIN REEM PLAZO DE ACCESORIOS. GARANTIA 1 AÑO. 

DADO DE BAJA, POR FECHA

DADO DE BAJA, POR FECHA

M ANTENCION SIN REEM PLAZO DE ACCESORIOS. GARANTIA 1 AÑO. 

DADO DE BAJA. OXIDADO EN LA BASE DEL CILINDRO

M ANTENCION CON REEM PLAZO DE ACCESORIOS ,(CINTILLO). 

GARANTIA 1 AÑO. 

M ANTENCION SIN REEM PLAZO DE ACCESORIOS. GARANTIA 1 AÑO. 

M ANTENCION SIN REEM PLAZO DE ACCESORIOS. GARANTIA 1 AÑO. 

M ANTENCION CON REEM PLAZO DE ACCESORIOS ,(CINTILLO). 

GARANTIA 1 AÑO. 

M ANTENCION CON REEM PLAZO DE ACCESORIOS ,(VALVULA, 

M ANOM ETRO). GARANTIA 1 AÑO. 

DADO DE BAJA, POR FECHA

DADO DE BAJA, POR FECHA

M ANTENCION SIN REEM PLAZO DE ACCESORIOS. GARANTIA 1 AÑO. 

DADO DE BAJA. OXIDADO EN LA BASE DEL CILINDRO

M ANTENCION SIN REEM PLAZO DE ACCESORIOS. GARANTIA 1 AÑO. 

M ANTENCION SIN REEM PLAZO DE ACCESORIOS. GARANTIA 1 AÑO. 

SERVICIO DE EXTINTORES PORTATILES

M ANTENCION SIN REEM PLAZO DE ACCESORIOS. GARANTIA 1 AÑO. 

DADO DE BAJA, POR FECHA

DADO DE BAJA, POR FECHA

DADO DE BAJA, SIN  FECHA, SIN CERTIFICACION

DADO DE BAJA, POR FECHA

Nombre de Técnico quien realiza el servicio
Copiapó, _08_ de ____NOVIEMBRE____ de ___2018______

INFORME TECNICO DE 

MANTENCION Y RECARGAJOSE LOPEZ ROJAS

Copiapó

Nombre Persona de Contacto en la Empresa Teléfono Mail

SERVICIO TECNICO DE RECARGA Y MANTENCION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIO. 

SOCIEDAD INVERSIONES GESERVET LTDA. R.U.T.:  76.456.209-7

Nombre / Razón Social del Cliente: AGUAS CHAÑAR

Dirección Comuna Teléfono Mail

GESTION - SEGURIDAD INDUSTRIAL - SERVICIOS Y VENTAS INTEGRALES.

SERVICIO TÉCNICO DE EXTINTORES. 
SERVICIO DE REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA 

DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO DE PQS, CO2, ESPUMA Y AGUA.  

“SERVICIO TÉCNICO DE EXTINTORES CERTIFICADO”. 
MODELO – ISO / CASCO 6. DS 44. 2015. NCh 2056/2019. NCh 3268/2019.
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“SERVICIO TÉCNICO DE EXTINTORES CERTIFICADO”. 
MODELO – ISO / CASCO 6. DS 44. 2015. NCh 2056/2019. NCh 3268/2019.

SERVICIO DE REVISIÓN DE EXTINTORES EN LAS DEPENDENCIAS DEL CLIENTE.

Revisión a intervalos máximos de 30 días, por personal capacitado y certificado. Según los

criterios del DS 44, y NCH 2056-2019. entregando informe de la revisión y control en etiqueta

adherida al equipo.

Desde plataforma web; www.geservent.cl El cliente podrá acceder a los antecedentes de la

inspección realizada, obtenido los informes y los respaldos correspondientes en

,https://www.geservent.cl/copia-de-clientes Ingresando su nombre de Usuario asignado y

Contraseña. Sección Inspecciones.

SERVICIOS-EQUIPOS-SISTEMAS DE DETECCIÓN 

Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO & EMERGENCIAS

http://www.geservent.cl/
https://www.geservent.cl/copia-de-clientes


“SERVICIO TÉCNICO DE EXTINTORES CERTIFICADO”. 
MODELO – ISO / CASCO 6. DS 44. 2015. NCh 2056/2019. NCh 3268/2019.

PLATAFORMA DIGITAL:

SERVICIOS-EQUIPOS-SISTEMAS DE DETECCIÓN 

Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO & EMERGENCIAS

Tenemos un sistema de gestión de trazabilidad de extintores en plataforma

web; www.geservent.cl como parte de nuestro servicio gratuito para nuestros clientes, visible

desde computadores y celulares.

✓ En el cual podrán acceder a los antecedentes del mantenimiento realizado, informes o certificados,

repuestos cambiados, al estatus de las vigencias de sus próximas mantenciones y vigencias de

las Pruebas Hidrostáticas (PH). https://www.geservent.cl/copia-de-clientes

✓ Esto siempre está en línea, ante auditorías internas o externas, contarán con la información necesaria

para su respaldo legal y de su gestión.

✓ Se da cumplimiento a los aspectos control del mantenimiento por parte de la empresa y servicio técnico

de extintores. DS 44 / DS 594.

✓ Podrán mejorar también su control interno de estos importantes activos.

✓ Para clientes con contrato de servicio de inspección incluye el módulo web de inspección y registros

mensuales.

WWW.GESERVENT.CL

http://www.geservent.cl/
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PLATAFORMA DIGITAL:

SERVICIOS-EQUIPOS-SISTEMAS DE DETECCIÓN 

Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO & EMERGENCIAS
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“SERVICIO TÉCNICO DE EXTINTORES CERTIFICADO”. 
MODELO – ISO / CASCO 6. DS 44. 2015. NCh 2056/2019. NCh 3268/2019.

SERVICIOS-EQUIPOS-SISTEMAS DE DETECCIÓN 

Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO & EMERGENCIAS

TRAZABILIDAD Y CONTROL DEL MANTENIMIENTO CON CODIGO QR.  

Con el fin de generar trazabilidad total a los equipos, cada extintor llevara un código

QR. El cual con una aplicación del teléfono, podrá tomar la imagen del código y

automáticamente lo derivara al informe de mantenimiento asociado. Con esta

información podrá el usuario saber lo realizado en la última mantención y el estatus

de su mantenimiento.

CODIGO QR

DERIVACIÓN DE 

INFORME DE 

MANTENIMIENTO 

Ítem. Nº de Ex. F. Fabricación. Marca P. Kg Tipo Agente % Cer Fecha Servc. Servicio Realizado. Fecha P. Servicio Observaciones/Conclusiones Extintor Debe: 

1 AKB 80 ene-15 F. MASTER 5 BC CO2 100 1282293 05-11-2018 MANTENCIÓN 05-11-2019 Mantener en Servicio

2 AK 294 nov-09 F. MASTER 5 BC CO2 100 2033392 05-11-2018 INSPECCION DAR DE BAJA

3 AK 102 dic-05 PEÑA Y CALDERON 5 BC C02 100 72 05-11-2018 INSPECCION DAR DE BAJA

4 168 5 BC CO2 100 05-11-2018 INSPECCION DAR DE BAJA

5 AK 081 ene-04 5 BC CO2 100 3793 05-11-2018 INSPECCION DAR DE BAJA

6 59 feb-02 5 BC C02 100 05-11-2018 INSPECCION DAR DE BAJA

7 ANIS 12 dic-10 5 BC CO2 100 05-11-2018 INSPECCION DAR DE BAJA

8 AKB 110 sep-15 S.FIRE 10 ABC PQS 90 4600390 05-11-2018 MANTENCIÓN 05-11-2019 Mantener en Servicio

9 AK 191 ene-07 S.FIRE 10 ABC PQS 05-11-2018 INSPECCION DAR DE BAJA

10 AKB 17 sep-12 S.FIRE 10 ABC PQS 90 3164899 05-11-2018 MANTENCIÓN 05-11-2019 Mantener en Servicio

11 AKB 302 ago-15 S.FIRE 10 ABC PQS 90 4537608 05-11-2018 MANTENCIÓN 05-11-2019 Mantener en Servicio

12 AKB 262 jul -08 RALLY 10 ABC PQS 05-11-2018 INSPECCION DAR DE BAJA

13 AK 443 ago-15 S.FIRE 10 ABC PQS 40 45433633 05-11-2018 MANTENCIÓN 05-11-2019 Mantener en Servicio

14 AK 456 5 2013 10 ABC PQS 90 05-11-2018 MANTENCIÓN 05-11-2019 Mantener en Servicio

15 AK 440 jun-13 10 ABC PQS 05-11-2018 MANTENCIÓN 05-11-2019 Mantener en Servicio

16 AKB 106 sep-15 S.FIRE 10 ABC PQS 90 4580607 05-11-2018 MANTENCIÓN 05-11-2019 Mantener en Servicio

17 AKB 103 dic-14 S.FIRE 10 ABC PQS 90 05-11-2018 MANTENCIÓN 05-11-2019 Mantener en Servicio

18 AKB 28 jul -12 S.FIRE 10 ABC PQS 90 3164926 05-11-2018 MANTENCIÓN 05-11-2019 Mantener en Servicio

19 AKB 37 sep-12 S.FIRE 10 ABC PQS 90 3164927 05-11-2018 MANTENCIÓN 05-11-2019 Mantener en Servicio

20 130 nov-05 10 ABC PQS 40 1601982 05-11-2018 MANTENCIÓN 05-11-2019 Mantener en Servicio

21 AKN 303 ene-10 S.FIRE 10 ABC PQS 90 05-11-2018 INSPECCION DAR DE BAJA

22 AKN 142 ene-02 10 ABC PQS 05-11-2018 INSPECCION DAR DE BAJA

23 AKB 210 abr-17 S.FIRE 6 ABC PQS 90 5268015 05-11-2018 MANTENCIÓN 05-11-2019 Mantener en Servicio

24 S/N oct-15 S.FIRE 6 ABC PQS 90 05-11-2018 MANTENCIÓN 05-11-2019 Mantener en Servicio

25 AK 276 6 ABC PQS 05-11-2018 INSPECCION DAR DE BAJA

26 S-1 jul -06 10 ABC PQS 05-11-2018 INSPECCION DAR DE BAJA

27 S/N jul -17 S.FIRE 10 BC CO2 100 5408526 05-11-2018 MANTENCIÓN 05-11-2019 Mantener en Servicio

Firma de Técnico: 

Dirección: Sucursal; Los Carrera 4410. Copiapó. Casa Matriz. Antonio Páez de Saravia # 4461 – Rinconada de San Fernando lll, Copiapó. E-mail: contacto@geservent.cl. ventasyservicios@geservent.cl. Fonos: 052-

2510766 / Cel.: 9-76235988.

M ANTENCION SIN REEM PLAZO DE ACCESORIOS. GARANTIA 1 AÑO. 

DADO DE BAJA, SIN FECHA, SIN CERTIFICACION

DADO DE BAJA, POR FECHA

M ANTENCION SIN REEM PLAZO DE ACCESORIOS. GARANTIA 1 AÑO. 

GESERVENT LTDA. 

M ANTENCION CON REEM PLAZO DE ACCESORIOS ,(VALVULA). 

GARANTIA 1 AÑO. 

M ANTENCION SIN REEM PLAZO DE ACCESORIOS. GARANTIA 1 AÑO. 

M ANTENCION SIN REEM PLAZO DE ACCESORIOS. GARANTIA 1 AÑO. 

DADO DE BAJA, POR FECHA

DADO DE BAJA, POR FECHA

M ANTENCION SIN REEM PLAZO DE ACCESORIOS. GARANTIA 1 AÑO. 

DADO DE BAJA. OXIDADO EN LA BASE DEL CILINDRO

M ANTENCION CON REEM PLAZO DE ACCESORIOS ,(CINTILLO). 

GARANTIA 1 AÑO. 

M ANTENCION SIN REEM PLAZO DE ACCESORIOS. GARANTIA 1 AÑO. 

M ANTENCION SIN REEM PLAZO DE ACCESORIOS. GARANTIA 1 AÑO. 

M ANTENCION CON REEM PLAZO DE ACCESORIOS ,(CINTILLO). 

GARANTIA 1 AÑO. 

M ANTENCION CON REEM PLAZO DE ACCESORIOS ,(VALVULA, 

M ANOM ETRO). GARANTIA 1 AÑO. 

DADO DE BAJA, POR FECHA

DADO DE BAJA, POR FECHA

M ANTENCION SIN REEM PLAZO DE ACCESORIOS. GARANTIA 1 AÑO. 

DADO DE BAJA. OXIDADO EN LA BASE DEL CILINDRO

M ANTENCION SIN REEM PLAZO DE ACCESORIOS. GARANTIA 1 AÑO. 

M ANTENCION SIN REEM PLAZO DE ACCESORIOS. GARANTIA 1 AÑO. 

SERVICIO DE EXTINTORES PORTATILES

M ANTENCION SIN REEM PLAZO DE ACCESORIOS. GARANTIA 1 AÑO. 

DADO DE BAJA, POR FECHA

DADO DE BAJA, POR FECHA

DADO DE BAJA, SIN  FECHA, SIN CERTIFICACION

DADO DE BAJA, POR FECHA

Nombre de Técnico quien realiza el servicio
Copiapó, _08_ de ____NOVIEMBRE____ de ___2018______

INFORME TECNICO DE 

MANTENCION Y RECARGAJOSE LOPEZ ROJAS

Copiapó

Nombre Persona de Contacto en la Empresa Teléfono Mail

SERVICIO TECNICO DE RECARGA Y MANTENCION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIO. 

SOCIEDAD INVERSIONES GESERVET LTDA. R.U.T.:  76.456.209-7

Nombre / Razón Social del Cliente: AGUAS CHAÑAR

Dirección Comuna Teléfono Mail

GESTION - SEGURIDAD INDUSTRIAL - SERVICIOS Y VENTAS INTEGRALES.
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CONSULTORÍA Y

ESTUDIO

DE CARGAS

COMBUSTIBLE

SERVICIOS-EQUIPOS-SISTEMAS DE DETECCIÓN 

Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO & EMERGENCIAS

• Este estudio de carga combustible se evalúa la cantidad total de calor que un potencial incendio

podría liberar, tanto para los materiales de edificación y sus contenidos. Se estima la cantidad

(masa) de los contenidos distribuidos en la superficie, y para cada tipo de esos contenidos se

evalúa su carga combustible unitaria. La exigencia y la clasificación RF consideran:

• La densidad de carga combustible promedio y puntual máxima

• El destino del recinto

• La cantidad de pisos

• Se asocia la Normas Chilenas vigente, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones

(OGUC) y el potencial de extensión mínimo de equipos contra incendio necesarios, según los

tipos de fuegos presentes en el área y distancias a cubrir según decreto DS 594.

• Este estudio a su vez para dar cumplimiento a requerimientos para la obtención patentes

municipales y requerimiento del servicio de salud. Se entrega informe del estudio, cuadros del

estudio, resultados y recomendaciones a cumplir de acuerdo a brechas y requisitos legales a

cumplir. Norma NCh1916 Of1999: “Prevención de incendios en edificios - Determinación de cargas

combustibles”. Norma NCh1993 Of1998: “Prevención de incendio en edificios - Clasificación de los

edificios según su densidad de carga combustible media y densidad de carga combustible puntual

máxima”. DS 594. Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares

de trabajo.

WWW.GESERVENT.CL
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SERVICIOS-EQUIPOS-SISTEMAS DE DETECCIÓN 

Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO & EMERGENCIAS

INSPECCIÓN , MANTENCIÓN, MONTAJE Y

REPARACIÓN DE RED SECA / HÚMEDA &

MEDICIÓN DE FLUJOS.

• Servicio de montaje, de redes

húmedas / seca, carretes,

gabinetes, señaléticas y otros.

• Reparación de gabinetes, carretes

de red húmeda y seca.

• Servicio de inspección y

mantención de red húmeda / seca

de edificios e industrias informe

del servicio, registro mensual,

cumplimiento legal y plan de

mejoras.

• Medición de presión de flujos y

caudales de red húmeda, pruebas

del equipamiento de red seca,

verificación de cumplimiento legal e

informes de cumplimiento y plan de

mejoras.

WWW.GESERVENT.CL
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UBICACIÓN

BÚSCANOS EN GOOGLE MAPS COMO;

EXTINTORES GESERVENT

AVENIDA LOS CARRERA 4410 COPIAPÓ,

ATACAMA.

.
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INFORMACIÓN FORMAS DE PAGO

✓ EFECTIVO

✓ DEPÓSITO EN EFECTIVO

✓ TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

✓ RED COMPRA.

DATOS CUENTA BANCARIA

NOMBRE: SOCIEDAD INVERSIONES GESERVENT LIMITADA

BANCO: BANCO DE CHILE

CUENTA CORRIENTE: 1180993307

RUT: 76.456.209-7

CORREO: GESERVENT@GESERVENT.CL

PARA EMPRESAS, PREVIA VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES COMERCIALES, SE

CONTEMPLA EL PAGO A 30 DÍAS, CON ORDEN DE COMPRA Y CHEQUE ADJUNTO.

Cel.: +56 9 33717584
MAIL: GESERVENT@GESERVENT.CL
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